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Rechen
35 mm

(von Hand gereinigt)

Verteiler-
schacht

Vorklärbecken 
(Emscherbrunnen)

2 x 5 m3 / 2 x 5.8 m2

(Becken 2 nur für Q > 2.8 l/s)

Nachklärbecken
2 x 8 m3 / 2 x 7.9 m2

(normal nur 1 Becken in Betrieb)

ARA-Ablauf

Probenahme 
Zulauf

(durch uwe)

Scheiben-Tauchtropfkörper
Bewuchsfläche:

 1 x 1'413 m2 (alt)
1 x 2'601 m2 (neu)

Faulraum 
(Emscherbrunnen)

125 m3

Vorfluter: 
Rümlig

Pumpschacht
Schlammrückführung

ca. 2 m3

Faulschlamm

Überschussschlamm

Schlammentsorgung flüssig (REAL)

ARA-Zulauf

Probenahme 
Ablauf

(durch uwe)

Q

Mengen-
messung 

Zulauf

EW Dim.: 1'125 EW (korrigiert: 800 EW)  Qmax Dim.: 3.7 l/s


	ARA_eigenthal_einzel
	ARA_eigenthal_einzel

	Prinzipschema ARA Eigenthal 2016



