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Nachklärbecken
790 m3 / 307 m2

Probe-
nehmer 
Ablauf

Rücklaufschlamm

Sandfang
2.2 m3

Phosphatfällung
12 m3

Regenwasserklärbecken 
200 m3 + 183 m3

Rechen
6 mm

(mit Presse)

Oxidationsgraben
2 x  434 m3

(mit je 2 Belüfterwalzen und 2 Rührwerken)
ARA-Ablauf

Eindicker
150 m3

Schlammstapelbecken
2 x 300 m3

Schlammentsorgung flüssig
REAL

Überschuss-
schlamm

ARA-Zulauf
Vorfluter: 

Würzenbach

Regenwasserentlastung

Q
Mengen-
messung 

Zulauf

EW Dim.: 4'750 EW Qmax Dim.: 54 l/s

Probenehmer 
Zulauf

(Probe 30 min 
abgesetzt)

pH
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